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I. 1. Plan pobicrania probek wg zlecenia Sekeji NS/HK PSSE w Zawierciu

przez pracownika PSSE w Zawierciu.

“9.1IK.9052.2.26 dostarczony

2. Probki zostaly pobrane zgodnie z Instrukceja Robocza NR IR/NS - BW/02 wersja strony A

z dnia 15.03.2019r.

3. W sprawozdaniu OL - 01D/26/23 miejsca poboru probek zostaly podane

4. Probki pobrali i dostarczyli pracownicy PSSE w Zawierciu.

przez Klienta.
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OPIS I IDENTYFIKACJA OBIEKTU BADANIA

Informacje podane przez Klienta:

Rodzaj probki: probka wody z ujecia podziemnego
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(wg:NS.HK.9052.2.270.26)

Migjsce i punkt pobrania probki: Lazy, ul. Piotra Skargi 1 — ujecie (pompownia)
kran w pompowni
(wg:NS.HK.9052.2.270.26)

Data i godzina pobrania probki: 07.08.2026r. godz. 11:00

Prébke pobral i dostarczyl: pracownicy upowaznieni przez PPIS w Zawierciu: Paulina Adamezyk -
zaswiadczenie nr 65/2018

Cel badania: dostarczenie wiarygodnych wynikéw stuzacych Klientowi dla

oceny zgodnosci w obszarze regulowanym przepisami prawa — rekontrola
Informagcje o prabee badanej:

Numer probki: 474
Stan probki: dobry
Data i godzina przyjecia probki: 07.08.2026r. godz. 12:20

Data i godzina rozpoczecia badania: 07.08.2026r. godz. 13:30

Wyniki badan mikrobiologicznych

Rodzaj oznaczenia Lakres

Metoda badawceza POMHATOWY Jednostka

1 Wynik [U]* Wartos¢ parametrycena/

dopuszczalna **

Iiczba bakterii grupy coli w 100 ml probki A
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Metoda filtracii membranowej

Granica wykrywalnosci: od 1 jtk

P
\ Granica wykrywalnosci metody

Liczba Escherichia coli w 100 ml prébks A
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Metoda filtracji membranowe]

Granica wykrywalnosci: od 1 jtk

[ ]
"

I
|

- jtk ¥ 0 0
|

itk

Liczba enterokokdw w 100 ml probki A

P

|

l

CEN IS ) : '
3. | PN-ENISO 7899-2:2004 i jtk . 0 | 0

Metoda filtracji membranowej
Granica wykrywalnodei: od 1 jik

Data zakoniczenia badan wymienionych w tabeli: 09.08.2026r.

jtk — jednostki tworzace kolonie
* U - dotyezy niepewnosci pomiary — podani Mepewnase rozszerzona pomiary zostala oszacowana zgodnie 2 norma PN-EN 150 19036:2020-04 1 opiers si¢ il RIEPeWnoses
standardowe] pomnozonej przez wspolozynnik rozszerzems k=2, co daje poziom ufnosct wynoszgy ok 9% Niepewnodé rozszerzonn nie uwzglednia etipu pobranm probki

Informacin opejonalnn w zaleznasci od ustalen z Klientem

«* . wartos¢ parametryczny dopuszezalng podano z Rozporzadzenia Mimistra Zdrowia 2 dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakoscl wody przeznaczone) do
spozycia przez luda (Dz. U, 2 2026r. por. 748). Podanic w sprawozdaniu wartosci parametryeznych/dopuszezalnych nie jest oceny probki badane) lub
stwierdzeniem zgodnosci/niezgodnodei z wymaganiami

Osoba autoryzujgca:

VOETENT

—h. 1 PG TS

[ e e | ebs i
: ‘—_. 'J‘u LAt

]

Data: £9.G%.. 2R,



"

Oddzial

' Laboratoryjny | | Steonal |
Sekeja Badan Higieny Sprawozdanie z badai nr OL — 01D/26/23 i 4/6
Srodowiska stron

PSSE w Zawierciu

OPIS T IDENTYFIKACJA OBIEKTU BADANIA
Informacje podane przez Klienta:
Rodzaj probki: probka wody z ujecia podziemnego
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(wg:NS.HK.9052.2.271 .26)
Migjsce i punkt pobrania probki: Lazy, ul. Kosciuszki ~ studzienka wodociagowa
kran w studzience wodocigzowej
(wg:NS.HK.9052.2.271.26)
Data i godzina pobrania probki: 07.08.2026r. godz. 11:20
Probke pobrat i dostarczyl: pracownicy upowaznieni przez PPIS w Zawierciu: Paulina Adamezyk —
zaswiadczenie nr 6572018
Cel badania: dostarczenie wiarygodnych wynikow sluzacych Klientowi dla
oceny zgodnosei w obszarze regulowanym przepisami prawa — rekontrola

Informacje o probee badangj:

Numer probki: 475
Stan probki: dobry
Data i godzina przyjecia prébki: 07.08.2026r. godz. 12:20

Data i godzina rozpoczecia badania: 07.08.2026r. godz. 13:30

Wyniki badan mikrobiologicznych

Rodzaj oznaczenia Zakres | )
Wartodé parametryczna

) g lie 4
Graniea wykrywalnosci metody dopuszezalna

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml probki A

Lp ‘[ Metoda badaweza II pomiarowy Jednoitka J Wynik [U]*
f | !
| PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:20 17-04

- Jik 0

| Granica wykrywalnogei: od 1 jik

Liczba Escherichia coli w 100 m] probki A
PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1201 7-04

Metoda filtracii membranow Cj

Granica wykrywalnosci: od 1 jik -

|
! Metoda filtracji membranowe; ’l
1
!.

Liczba enterokokow w 100 mi probki A

PN-EN ISO 7899-2:2004 ) ' itk 0
Metoda filtracji membranowej f I J .

Granica wykrywalnosei: od 1 Jk | 1 |

|
|
- Jik ! 0
|
I
.'

j'
|
|
1
|
|

_ 1 _.__L il

Data zakonczenia badan wymienionych w tabeli: 09.08.2026r.

Ik = jednostki tworzace kolonie

" U = dotyesy nmepewnosed pomiary - podana niepewnosé rozszerzona pemiary zostala oszacowana zgodnic # norma PN-EN SO 19036:2020-04 ; OIRIA Si¢ Nl mepewnosgl

standardowey pomnozongj praes wipolczynnik rozszerzenia k=2, co duje poziom ufhosed wynoszacy ok. 95%; Niepewnosé rozszerzona fie uwzglednia etapu pobrania prabki
Informicin opcionalng w zaleznoser od ustalesi 2 Klientem

** - wartosé parametryczng/dopuszezalng podano 7 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7 dnia 20 maja 2026 r w sprawie jakosci wody przezaczone) do

spozycia przez ludzi (D2, U. 2 2026r poz. 748). Podanic w sprawozdaniu wartosci parametrycznych/dopuszczalnyceh nie jost ocenq probki badanej lub
stwierdzeniem zgodng serniezgodnosel 2 wymaganiami

Osoba autoryzujaca:
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OPIS T IDENTYFIKACJA OBIEKTU BADANIA

Informacje podane przez Klienta:

Rodzaj probki: probka wody z ujecia podziemnego
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(wg:NS.HK.9052.2.272.26)

Miejsce i punkt pobrania prabki: Lazy. ul. Traugutta — skrzynka do pobierania probek wody
kran w skrzynce
(wg:NS.HK.9052.2.272.26)

Data i godzina pobrania probki: 07.08.2026r. godz. 11:30

Probke pobral i dostarczyl: pracownicy upowaznieni przez PPIS w Zawierciu: Paulina Adamczyk -
zaswiadezenie nr 65/2018

Cel badania: dostarczenie wiarygodnych wynikow sluzacych Klientowi dla

oceny zgodnosci w obszarze regulowanym przepisami prawa — rekontrola

Informacije o probee badanej:

Numer probki: 476
Stan probki: dobry
Data i godzina przyjecia probki: 07.08.2026r. godz. 12:20

Data i godzina rozpoczecia badania:  07.08.2026r, godz. 13:30

Wyniki badan mikrobiologicznych

Rodzaj oennczenia Zakres
Lp Metoda badawcza pomigrowy Jednostha Wymk [U]*
CGrranica wykrywalnosci metody

Wartosé parumelryczna
dopussczalna **

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml probki A
1 PN-EN [SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - | itk 0 0
? Metoda filtracji membranowej | )

Granica wykrywalnosci: od 1 jik '

Liczba Escherichia coli w 100 ml probki — A [ | .
'N-EN 1SO 9308-1:2014-124 A 1:2017-0+ ; |

IN{\]‘:()‘)“ﬂS 1:2014-1 _‘.“ 017-04 | th [ 0 0
Metoda filtracji membranowej

Grranica wykrywalnosci: od 1 jtk

9
"

M - — - —_——

Liczba enterokokow w 100 ml probki A |
PN-EN IS0 7899-2:2004 . [ .'
3 Metoda filtracji membranowej Jtk l| 0 ! 0
| Granica wykrywalnosci: od 1 jtk | |

Data zakonczenia badan wymienionych w tabeli: 09.08.2026r.

jtk — jednostki tworzace kolome

* U dotvery niepewnoscl | - podana nigpewnoss rozsserzona pomiary zostala oszacowana zgodoie 2 normy PN-EN ISO 19036 2020-04 | opicra s1¢ na nicpewnosc
standardowe] pomnozone] przez wspolezynnik rozszerzenia k=2, co duje poziom ufnoser wynosziey ok 95%  Niepewnose tozszerzona nic uwzglednia etapa pobrania probka
Informacia opcponalna w raleznoser od ustalen 2 Khientem

** - wartos¢ purametryczna/dopuszezalng podano 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dma 22 maja 2026 1. w sprawie jakosc) wody preeznaczone) do
spozyeia przez ludzi (Dz U, z 20261 poz. 748). Podanie w sprawozdaniu wartosci parametrye znych/dopuszezalnych nie jest ocena prébks badane) lub
stwierdzeniem zgodnodei/niezgodnosci 2 wymaganiami

Osoba autoryzujaca:
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OPIS 1 IDENTYFIKACJA OBIEKTU BADANIA
Informacje podane przez Klienta:
Rodzaj prébki: probka wody z ujecia podziemnego
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(wg:NS.HK.9052.2.273.26)
Migjsce i punkt pobrania probki: Lazy, ul. Piotra Skargi | — ujecie (studnianr 1)
kran w studni
(wg:NS.HK.9052.2.273.26)
Data i godzina pobrania probki: 07.08.2026r. godz. 11:10
Prébke pobral i dostarczyl: pracownicy upowaznieni przez PPIS w Zawierciu: Paulina Adamezyk —
zaswiadezenie nr 65/2018
Cel badania: dostarczenie wiarygodnych wynikdw sluzacych Klientowi dla

oceny zgodnosci w obszarze regulowanym przepisami prawa — rekontrola
Informacje o probee badanej:

Numer probki: 477
Stan probki: dobry
Data i godzina przyjecia probki: 07.08.2026r. godz. 12:2

Data i godzina rozpoczecia badania: ~ 07.08.2026r. godz. 13:30

Wyniki badan mikrobiologicznych

I |r Rodzay oznaczenia Lakres e .
Lp Metoda badawceza pomiarowy Jednostka Wymk [U])* Wartos¢ parametryczna/

g i =
Granica wykrywalnosct metody dopuszezaina

[ Liczba bakterii grupy coli w 100 ml probki A

| PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
| Metoda filtracji membranowej
| Granica wykrywalnosei: od | jtk
[ Liczba Escherichia coli w 100 ml probki A
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
[ =% | Metoda filtracji membranowej
Granica wykrywalnodei: od | jtk ) |
Liczba enterokokdw w 100 ml probki A . '
PN-EN IS0 7899-2:2004 I
Metoda filtracji membranowej
Giranica wykrywalnosci: od 1 jtk
Data zakonczenia badaft wymienionveh w tabeli: 09.08.2026r.

2
"
—
-
=
o

Mk = jednostki tworzace kolonie

* U - dotyczy mepewnoei pomiarg - podana niepewnodé rozszerzona pomiary zostala oszacownna zgodnie 2 nomig PN-EN 1SO 19036:2020-04 ; OpieIa Sig N IEpewWnoaci
standardowe pomnozone) praez wipslezynmk rozszerzenin k=2, co daje poziom ufnoder w ynoszacy ok 95%, Niepewnos¢ rozszerzona nie uwaglednia etapu pobrania probki
Informacja opejonalna w zaleznoser od ustalen 2 Klientem

=% - wantos¢ parametrvezna/dopuszezalng podano z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakosci wody preeznaczone) do
spozyeia praez ludzi (Dz. Uz 2026r. poz. 748) Podanie w sprawozdaniu wartosei parametrveznych/dopuszezalnych nie jest oceng probki badanej lub
stwierdzeniem zgodnosei/niezgodnosct 2 wyimaganiami

Osoba autoryzujaca:

= [

Data:. 6445, A6+,

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodei za dane podane przez Klienta.
Wayniki badan odnosza si¢ wylaeznie do otrzymanej i zbadanej probki wody. Sprawozdanic zawicra 6 strony.

KONIEC




